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IRC analýza vplyvu polovodivej ochrany 6kV asynchrónneho 
motora na jeho polariza�né spektrum 

Abstrakt. Na elektrické to�ivé stroje sú v sú�asnosti kladené požiadavky z h�adiska bezpe�nosti, spo�ahlivosti a úspornosti. Tento �lánok sa 
zaoberá meraním cievky bez polovodivej ochrany z asynchrónneho 6 kV  motora. Uskuto�nené boli dve merania na cievke a ich následné 
porovnanie. Prvé meranie bolo simulovanie uloženia cievky v drážke statora pomocou vodivej sie�oviny po celej d�žke statora a druhé meranie bolo 
simulovanie uloženia cievky len v štyroch bodoch drážky statora. Meranie bolo uskuto�nené pomocou izotermickej relaxa�nej prúdovej analýzy (IRC 
analýza), ktoré predstavuje nedeštruktívnu jednosmernú meraciu metódu.     

Abstract. The electric rotary mashines have to be up to standards of  safety, reliability and efficiency. This article discusses the measurement of 6 
kV coil of an induction motor. Two measurements were made on the reel and then the measurements were compared. The first measurement was 
to simulate the stator grooves with a conductive mesh around the stator slot and second measurement was to simulate the stator grooves on four 
points. The measurements were carried out using isothermal relaxation current analysis (IRC analysis), which is one-way non-destructive 
measurement method. 
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Úvod 
 V sú�asnej dobe sú na vysokonapä�ové elektromotory 
kladené ve�ké požiadavky z h�adiska bezpe�nosti a 
spo�ahlivosti a pretože izolácia patrí medzi najdôležitejšie 
�asti elektrických motorov, vz�ahujú sa tieto požiadavky aj 
na �u (až štvrtina zlyhania elektrických strojov súvisí so 
zlyhaním izolácie [1,2,3]) 
 Na kvalitu izolácie najviac pôsobí proces starnutia 
izolácie, je to jav, ktorý je v podstate neovplyvnite�ný.  
 Jedna z metód na zis�ovanie stavu zostarnutia izolácie 
je IRC analýza (izotermická prúdová relaxa�ná analýza). 
IRC analýza je nedeštruktívna metóda a je založená na 
princípe merania nabíjacích respektíve vybíjacích prúdov.   
     
Asynchrónny motor 
 Elektrický motor je zariadenie, ktoré slúži na premenu 
elektrickej energie na mechanickú.  
 Naj�astejším druhom elektromotora je asynchrónny 
(induk�ný) elektromotor (Obr.1).  Jeho výkon sa pohybuje 
od stoviek wattov až do mnoho sto kilowattov.  Predpokladá 
sa že až 60 % vyrobenej elektrickej energie sa používa na 
pohon v rôznych priemyselných a domácich prostrediach 
[4].   

Obr.1 Princíp �innosti AM [4]. 

 Rotor sa obvykle skladá zo sady vodivých ty�í, 
usporiadaných do tvaru valcovej klietky. Ty�e sú na 
koncoch vodivo spojené a rotor sa potom nazýva „kotva 
nakrátko".  
 Pri stojacom motore rotujúce magnetické pole statora 
budí (indukuje) v ty�iach rotora elektrické prúdy, ktoré 

vytvárajú elektromagnetické pole rotora. Obe magnetické 
polia potom vzájomnou interakciou vytvárajú 
elektromotorickú silu. Otá�ky rotora vzrastajú. Priblížením 
otá�ok rotora "otá�kam" magnetického po�a statora klesajú 
indukované prúdy a intenzita nimi vytváraného po�a, klesajú 
tým i otá�ky rotora a zárove� to�ivý moment motora.  
 Pokia� je motor aspo� minimálne za�ažený, nikdy 
nedosiahne otá�ky danými frekvenciou napájacieho napätia 
- nikdy s nimi nebude synchrónny - z toho názov 
asynchrónny motor. 

Izolácia vinutia (cievky) 
 Základné a najbežnejšie izolácie vinutí sú na báze s�udy 
(ve�mi dobré tepelné a elektrické vlastnosti). Poznáme dva 
základné druhy s�udy a to prírodnú a syntetickú s�udu. Z 
rôznych s�úd sú pre elektrotechniku najdôležitejšie muskovit 
(draselná s�uda) a flogopit [5].  

- muskovit (prírodná s�uda): je bezfarebný, ohybný, 
mechanicky pevný, používa sa pre teploty 500 až 600 ºC. 
Kvôli svojej elektrickej pevnosti sa používa ako izolant v 
strojoch. 
- flogopit (prírodná s�uda): používa sa na menej dôležité 
ú�ely, pretože má horšie elektrické vlastnosti ako muskovit. 
Použitie pri teplotách do 800 ºC.    

 S�uda sa používa ako mletá s�uda, ktorá slúži pri výrobe 
lisovaných izolantov, �alej sa používa ako mikanyt 
(doskové s�udové izolanty vyrobené vrstvením), mikafólium 
(má vláknitý podklad na ktorom sú uložené dve vrstvy 
s�udových plátov zlepených pojivom), s�udová páska (na 
podkladový materiál sa lepí len jedna vrstva s�udy na ktorú 
sa ukladá papier alebo tkanina) (Obr. 2).  
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Obr.2 štruktúra vinutia s�udovej pásky [6]. 

�alšou možnos�ou môže by� syntetická s�uda. Ide o 
kryštály vyrobené v laboratóriách. Táto s�uda má však 
mnohé nedostatky ako napríklad chybný rast kryštálov, 
trhliny a praskliny. Je stála pri teplote 800 ºC.  
 Hlavný význam syntetickej s�udy je v jej �ahkom získaní 
oproti obmedzeným zdrojom prírodnej s�udy.  

IRC analýza 
 Polariza�né spektrum je jednou zo základných 
elektrofyzikálnych charakteristík materiálu. Toto polariza�né 
spektrum popisuje závislos� zvolenej dielektrickej veli�iny 
na frekvencii vnúteného signálu. Hlavná �as� polariza�ného 

spektra sa nachádza v oblasti s
53 1010 ÷

−

 (Obr.3).  Túto 
oblas� je možné sledova� jednosmernými meracími 
metódami. Tieto metódy sú založené na sledovaní 
napä�ových (prúdových) odoziev.   
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 Priebeh prúdovej odozvy po pripojení a odpojení 
jednosmerného napätia (nabíjací a vybíjací prúd) (Obr.3) 
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V prípade vybíjacieho prúdu nie je prítomná zložka 
vodivostného prúdu, nako�ko vonkajšie elektrické pole 
pôsobiace na dielektrikum je nulové. 
 Celkový prúd pretekajúci dielektrikom je vyjadrený na 
základe predpokladu existencie nezávislých Debyeových 
polariza�ných procesov a Maxwell-Wagnerovho  
náhradného modelu ako sumu prúdov s exponenciálne 
klesajúcou amplitúdou a s �asovo nezávislou zložkou ako: 
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kde: 

U - aplikované jednosmerné napätie 

0R - jednosmerný izola�ný odpor po nekone�ne dlhom 

�ase 

mi
I - amplitúda i – tej zložky Debyeovho elementárneho 

prúdu 

i
τ  - �asová relaxa�ná konštanta i – tej zložky  

Meranie 
 Cie�om experimentu bolo porovnanie dvoch meraní na 
cievke bez polovodivej ochrany asynchrónneho 6 kV 
motora (Obr.5) s rozmermi (Obr.6). Tieto merania boli 
realizované pomocou IRC analýzy. Porovnaním získaných 
dát bolo následne rozhodnuté bu� o potrebe merania 
cievok pomocou štyroch bodov alebo pomocou vodivej 
sie�oviny. Schéma merania je zobrazená na (Obr.7), kde CX

predstavuje meranú cievku.  
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 Ako prvé bolo uskuto�nené meranie na cievke so štyrmi 
bodmi. Štyri body znamená to, že sa na cievke simulovalo 
jej uloženie v drážke statora len na štyroch bodoch ako je to 
zobrazené na (Obr.8). Následne sa tieto štyri body 
navzájom skratovali a uzemnili. Rovnako sa uzemnila 
a skratovalo aj vinutie cievky. Po týchto prípravách sa 
prešlo k meraniu.   
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Po štyroch bodov sa prešlo k meraniu cievky na ktorej 
bolo simulované jej uloženie v drážke statora po celej jej 
d�žke pomocou vodivej sie�oviny (Obr.9) 
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 Podrobnejší popis oboch meraní ako aj použitých 
prístrojov je popísaný v diplomovej práci [10].  

Výsledok merania 
Na grafoch sú zobrazené oba namerané priebehy. Na 

(Obr.10) je zobrazené meranie na cievke s celkovým 
pokrytím a na (Obr.11) je zobrazené meranie štyroch 
bodov.  
 Na zobrazených priebehoch nie je odlišnos� až taká 
jasné a preto kvôli názornejšiemu porovnaniu boli 
namerané dáta prefiltrované a zapísané do tabuliek        
(Tab. 1 a Tab. 2).  

�����12���� �!��'�
�
���������
�'��!�(�������	�!� �!�&�

�'��
�(�)��*�
�(�'��+�����������
���'�	��!"������(�0��

�����11���� �!���'�
�
���������
�'��!�(�������	�!� �!�&�

�'��
�(�)��*�
�(�'��+�����������
����
������+ ���/�(��'��

�� �!���������
�



Starnutie elektroizolačných systémov, No.9, 2010 4

ISSN 1337-0103, C© 2010 Technická Univerzita v Košiciach

Tabu�ka 1. �íselné vyjadrenie merania 4 bodov 
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Ako je z týchto dvoch tabuliek vidie�, tieto dve merania 
na totožnej cievke 6 kV asynchrónneho motora sú už na 
prvý poh�ad odlišné.  
 V tabu�ke 1 je už zo 4 aproximácie zrejmé, že namerané 
výsledky sú nesprávne a pri 5. A 6. aproximácii sú prakticky 
nemožné, pretože nie je možné aby prúdy prechádzali do 
záporných hodnôt. S týchto výsledkov jednozna�ne vyplýva 
nevhodnos� metódy štyroch bodov pre IRC analýzu. Toto 
tvrdenie nevychádza len z jedného merania. Meraní bolo 
uskuto�nených nieko�ko a dáta, ktoré sú zobrazené sú len 
jednými z mnohých získaných. 
 Oproti tomu sú namerané dáta v tabu�ke 2 bez 
záporných hodnôt a iných anomálií. Z týchto nameraných 
údajov vyplýva vhodnos� meracej metódy IRC analýzy 
použitej pri cievke s celkovým pokrytím. 
 Rozdielnos� oboch priebehov je spôsobená 
pravdepodobne vytváraním povrchového náboja na 
polovodivej resp. vodivej vrstve reprezentujúcej zemnú 
elektródu a následných uvo��ovaním tohto náboja. Okrem 
iného je prípad reprezentujúci celkové pokrytie drážkovej 
�asti cievky blízky reálnemu usporiadaniu v praxi. 

   

Tabu�ka 2. Císelné vyjadrenie merania s celkovým pokrytím 

.��+ 
�'�	��!��������(��
�!(����
�

�

��

��	
3
���
�(��������������

4�����

��	
3
������ (����������������

5���6��

1��


���3���'�
� �������� �������	�

������ ���	���	��7��


���3���'�
� 

��	��� �
�������

������ ��	�������

���		�� ��	������
���


���3���'�
�
��	������ ��	��
���

���
�� 
���������

������ �
�	�����

�	�	��� ���
�����

���


���3���'�
�

��
������ �����

	�

���	�� �����������

������ ����������

������ ��	
�
���

��	��	�� �����	���

$��


���3���'�
�

�	
������ ������	��

������ ��������
��

���
�� �������	��

���
�� �������	�

����	�� ���������

����	��� ���������

)��


���3���'�
�

���	����� �	
������

Záver 
Záverom môžeme jednozna�ne poveda�, že porovnanie 

merania na cievke bez polovodivej ochrany 6 kV 
asynchrónneho motora prinieslo jednozna�ný výsledok 
o nevhodnosti používania meracej metódy IRC analýzy pri 
meraní cievky na štyroch bodoch, pretože namerané dáta 
vykazovali anomálie (záporné hodnoty prúdov), �o sa pri 
meraní celkového pokrytia neprejavovalo.   
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